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1.배재대학교우남관 지하1층(2021.01.31 위해성평가조사)
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건축자재별그림범례

건축자재 인식표

*건축물소재지: 대전시 서구 

배재로 150-44

*건축물: 우남관

*석면조사기관:석면안전관리지

원센타 주식회사

*석면분석기관:석면안전관리지

원센타 주식회사

*조사일자:2014-1-03

시료

번호
시료채취위치

자재

종류

동일물질

구역위치
면적(㎡)

석면

종류
석면함유량(%)

위해성 

평가 

점수

위험성 등급 관리방안

- 석면함유물질없음 -

석면함유자

재 균질부분 

함유면적 집계표 

참조

- 없음 - - 해당없음

석면이 없는 무석면 시공재이며, 

손상상태 양호, 자연비산 가능성 

적음

  벽재  보온재

 배관재 기타물질

 뿜칠재 내화피복재

  칸막이 지붕재

 천장재  바닥재

 석면비함유

위치 자재

시료번호

석면함유시료

시료번호

위치 자재

석면비함유 시료

석면안전관리지원센타⎹주⎸

⦿

⦿

W-32

배관 보온재

W-33

천장 텍스

W-34

천장 텍스

W-35

바닥
비닐계
타일

W-36

천장 텍스

W-37

바닥
비닐계
타일

⦿⦿

⦿⦿



2-1. 배재대학교 우남관/1층(2021.01.31 위해성평가조사)
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축자재별그림범례

  벽재  보온재

 배관재 기타물질

 뿜칠재 내화피복재

  칸막이 지붕재

 천장재  바닥재

 석면비함유

건축자재 인식표

위치 자재

시료번호

석면함유시료

시료번호

위치 자재

석면비함유 시료

*건축물소재지: 대전시 서구 

배재로 150-44

*건축물: 우남관

*석면조사기관:석면안전관리지

원센타 주식회사

*석면분석기관:석면안전관리지

원센타 주식회사

*조사일자:2015-

시료

번호
시료채취위치

자재

종류

동일물질

구역위치
면적(㎡)

석면

종류
석면함유량(%)

위해성 

평가 

점수

위험성 등급 관리방안

W-26

W-28

W-31

1층 안내실 천장

1층 114호 천장

1층 105호 천장

텍스

석면함유자재 

균질부분 

함유면적 집계표 

참조

598.6-

(302.4-22.69)

=318.89

백석면 텍스(4%)
낮음

낮음
11

석면이 함유된 건축자재로

해체‧철거시 비산되지 않도록 

습윤재 등으로 지속관리 필요



3.배재대학교우남관 2층(2021.01.31 위해성평가조사)
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교수회의실

217
주시경대학

교학과

218
외국어로서의

한국어학과
전용실습실

221220

223
원격화상강의실

226
교직부
사무실

227
<국문>
조재윤

228
<한국어>

지현숙

229
<국문>
전용오

230
<중국>
이혁구

231
<국문>
정문권

232
<국문>
백낙천

233
<철학>
남  청

234
<철학>
서정욱

235
<철학>
조경덕

236
<철학>
최애나

237
<한국어>

심혜령

239
<한국어>
박석준

240
<사진영상>

오세철

238
<한국어>
최정순

계단

창고 창고

70
00

50
00

50
00

17
00

0

11
00

13
00

02
00

0
30

00
66

00
30

0

85600

3300 3500 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 3500 3300
8600

OPEN

17
00

0

70
00

50
00

50
00

66
00

40
070

0
63

00
30

00
30

0

DN

UP

DN

UP

DN

UP UPDN

UP

건축자재별그림범례

건축자재 인식표

*건축물소재지: 대전시 서구 

배재로 150-44

*건축물: 우남관

*석면조사기관:석면안전관리지

원센타 주식회사

*석면분석기관:석면안전관리지

원센타 주식회사

*조사일자:2014-1-03

시료

번호
시료채취위치

자재

종류

동일물질

구역위치
면적(㎡)

석면

종류
석면함유량(%)

위해성 

평가 

점수

위험성 등급 관리방안

W-17

W-18

W-19

W-24

W-25

2층 214호 천장

2층 212호 천장

2층 210호 천장

2층 216호 천장

2층 218호 천장

텍스

석면함유자재 

균질부분 

함유면적 집계표 

참조

610.1 백석면 4% 11 낮음

석면이 함유된 건축자재로

해체‧철거시 비산되지 않도록 

습윤재 등으로 지속관리 필요

  벽재  보온재

 배관재 기타물질

 뿜칠재 내화피복재

  칸막이 지붕재

 천장재  바닥재

 석면비함유

위치 자재

시료번호

석면함유시료

시료번호

위치 자재

석면비함유 시료

석면안전관리지원센타⎹주⎸

⦿

⦿
⦿

⦿

⦿
⦿

⦿

⦿

⦿

천장 텍스

W-17

천장 텍스

W-18

천장 텍스

W-19

천장 텍스

W-24

천장 텍스

W-25

W-21

천장
흡음
텍스

W-22

천장
흡음
텍스

W-20

천장
흡음
텍스

W-23

바닥
비닐계
타일



4.배재대학교우남관 3층(2021.01.31 위해성평가조사)
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외국어로서의

한국어학과
전용강의실
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건축자재별그림범례

건축자재 인식표

*건축물소재지: 대전시 서구 

배재로 150-44

*건축물: 우남관

*석면조사기관:석면안전관리지

원센타 주식회사

*석면분석기관:석면안전관리지

원센타 주식회사

*조사일자:2014-1-03

시료

번호
시료채취위치

자재

종류

동일물질

구역위치
면적(㎡)

석면

종류
석면함유량(%)

위해성 

평가 

점수

위험성 등급 관리방안

W-10

W-11

W-12

W-16

3층 313호 천장

3층 302호 천장

3층 307호 천장

3층 314호 천장

텍스

석면함유자재 

균질부분 

함유면적 집계표 

참조

738.9 백석면 4% 11 낮음

석면이 함유된 건축자재로

해체‧철거시 비산되지 않도록 

습윤재 등으로 지속관리 필요

  벽재  보온재

 배관재 기타물질

 뿜칠재 내화피복재

  칸막이 지붕재

 천장재  바닥재

 석면비함유

위치 자재

시료번호

석면함유시료

시료번호

위치 자재

석면비함유 시료

석면안전관리지원센타⎹주⎸

⦿

⦿

⦿ ⦿

⦿ ⦿

⦿

⦿

천장 텍스

W-10

천장 텍스

W-11

천장 텍스

W-12

천장 텍스

W-16

W-9

천장
흡음
텍스

W-15

천장
석고
보드

W-13

벽체 페인트

W-14

벽체페인트



5-1. 배재대학교우남관 4층(2021.01.31 위해성평가조사)

       

402
강의실

<19.36py>

404
강의실

<19.36py>

406
강의실

<19.36py>

화장실
<9.69py>

408
<교양교육>

강사
대기실

<9.69py>

417
민들레

<7.57py>

화장실
<11.91py>

412
강의실

<19.36py>

414
강의실

<19.36py>

416
외국학대

전용강의실
<19.36py>

415
외국학대

전용강의실
<19.36py>

401
강의실

<19.36py>

403
강의실

<19.36py>

405
원격화상
강의실

<19.36py>

407
강의실

<19.36py>

409
강의실

<19.36py>

410
강의실

<19.36py>

411
강의실

<19.36py>

413
강의실

<19.36py>

계단

창고 창고
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철거 철거

건축자재별그림범례

  벽재  보온재

 배관재 기타물질

 뿜칠재 내화피복재

  칸막이 지붕재

 천장재  바닥재

 석면비함유

건축자재 인식표

위치 자재

시료번호

석면함유시료

시료번호

위치 자재

석면비함유 시료

*건축물소재지: 대전시 서구 

배재로 150-44

*건축물: 우남관

*석면조사기관:석면안전관리지

원센타 주식회사

*석면분석기관:석면안전관리지

원센타 주식회사

*조사일자:2014-01-03

변경작성일:2016-02

시료

번호
시료채취위치

자재

종류

동일물질

구역위치
면적(㎡)

석면

종류
석면함유량(%)

위해성 

평가 

점수

위험성 등급 관리방안

W-4

W-5

W-8

4층 403호 천장

4층 416호 천장

4층 408호 천장

텍스

석면함유자재 

균질부분 

함유면적 집계표 

참조

1077.01-

(32+32)=

1,013.01

백석면 4% 11 낮음

석면이 함유된 건축자재로

해체‧철거시 비산되지 않도록 

습윤재 등으로 지속관리 필요

천장 텍스

W-4

천장 텍스

W-8

천장 텍스

W-5



6.배재대학교우남관 옥탑층(2021.01.31 위해성평가조사)
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79000
3500 28000 16000 28000 3500

4000 8000 4000

501
JDM

<8.92py>

계단실

창고 창고

502
DFC

<8.92py>

건축자재별그림범례

  벽재  보온재

 배관재 기타물질

 뿜칠재 내화피복

재

  칸 막

이

 지붕재

 천장재  바닥재

 석면비함유

건축자재 인식표

위치 자재

시료번호

석면함유시료

시료번호

위치 자재

석면비함유 시료

*건축물소재지: 대전시 서구 

배재로 150-44

*건축물: 우남관

*석면조사기관:석면안전관리지

원센타 주식회사

*석면분석기관:석면안전관리지

원센타 주식회사

*조사일자:2014-1-03

시료

번호
시료채취위치

자재

종류

동일물질

구역위치
면적(㎡)

석면

종류
석면함유량(%)

위해성 

평가 

점수

위험성 등급 관리방안

W-1

W-2

옥탑 502호 천장

옥탑 계단실 천장
텍스

석면함유자재 

균질부분 

함유면적 집계표 

참조

227.15 백석면 4%
11

12
낮음

석면이 함유된 건축자재로

해체‧철거시 비산되지 않도록 

습윤재 등으로 지속관리 필요

천장 텍스

W-2

천장 텍스

W-1

⦿ ⦿

W-38

벽체
콘크
리트

W-3

배관 보온재

⦿
⦿



6.배재대학교우남관 옥탑층(2021.01.31 위해성평가조사)
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계단실

창고 창고

502
DFC

<8.92py>

옥탑계단실 추가 평면도

건축자재별그림범례

건축자재 인식표

*건축물소재지: 대전시 서구 

배재로 150-44

*건축물: 우남관

*석면조사기관:석면안전관리지

원센타 주식회사

*석면분석기관:석면안전관리지

원센타 주식회사

*조사일자:2014-1-03

*조사 점검“2017-07

시료

번호
시료채취위치

자재

종류

동일물질

구역위치
면적(㎡)

석면

종류
석면함유량(%)

위해성 

평가 

점수

위험성 등급 관리방안

W-1

W-2

옥탑 502호 천장

옥탑 계단실 천장
텍스

석면함유자재 

균질부분 

함유면적 집계표 

참조

227.15 백석면 4%
11

12
낮음

석면이 함유된 건축자재로

해체‧철거시 비산되지 않도록 

습윤재 등으로 지속관리 필요

  벽재  보온재

 배관재 기타물질

 뿜칠재 내화피복재

  칸막이 지붕재

 천장재  바닥재

 석면비함유

위치 자재

시료번호

석면함유시료

시료번호

위치 자재

석면비함유 시료

석면안전관리지원센타⎹주⎸

⦿

⦿
⦿

⦿

천장 텍스

W-2

천장 텍스

W-1W-3

배관 보온재

W-38

벽체
콘크
리트


	NTF00003b100d6c.hw
	책갈피
	_top



