
배재대학교목련관 석면지도
(2018.1월-2021.1월 점검)

................................................................................................................................................

석면안전관리지원센타⎹주⎸
     대전광역시 중구 목중로19번길 11.2층   TEL : 1661-5404   FAX : 042)524-1789  



1. 배재대학교목련관 1층(2021.01.31 위해성평가조사)
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DNUP

DN

101

기숙실

<5.99py>

4인
102

기숙실
4인

103

기숙실
4인

109

기숙실
4인

110

기숙실

4인
111

기숙실
4인

112

기숙실

4인

104

기숙실
4인

105

기숙실

4인
106

기숙실

4인
107

기숙실

4인
108

기숙실

4인

115

기숙실

4인

116

기숙실

4인

117

기숙실

4인

118

기숙실

4인

119

기숙실

4인로비현관

120
기자재실화장실

샤워실

113

기숙실
사감

114
사무실

<5.99py> <5.99py>
<5.99py>

<6.99py> <5.99py>
<5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <6.99py>

<5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py>
<5.99py>

<5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <6.99py>

121 122
세면실
<5.99py>

건축자재별그림범례

 천장재      바닥재

 벽  재      보온재

 배관재     기타물질

 뿜칠재    내화피복재

 지붕재      칸막이

석면비함유

건축자재 인식표

위치 자재

시료번호

석면함유시료

시료번호

위치 자재

석면비함유 시료

*건축물소재지:대전광역시 서구 

배재로 155-40

*석면조사기관:석면안전관리지원

센타 주식회사

*석면분석기관:석면안전관리지원

센타 주식회사

*조사일자:2014-01-13

시료

번호
석면함유시료채취위치

자재

종류

동일물질

구역위치

석면자재

면적(㎡)

석면

종류
석면함유량(%)

위해성 평가 

점수
위험성 등급 관리방안

No.18 1층 복도 천장 텍스

석면함유자재 

균질부분 

함유면적 집계표 

참조

529.2 백석면 4 10 낮음

석면이 함유된 건축자재로

해체‧철거시 비산되지 않도록 

습윤재 등으로 지속관리 필요

⦿⦿

⦿

천장 텍스

No.18

⦿
⦿

No.19

바닥
비닐계
타일

No.20

벽체
석고 
보드



2. 배재대학교목련관 2층(2021.01.31 위해성평가조사)
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1350 1450

201

기숙실

<5.99py>

4인

202

기숙실

4인

203

기숙실

4인

210

기숙실

4인

211

기숙실

4인

212

기숙실

4인

213

기숙실

4인

205

기숙실

4인

206

기숙실

4인

207

기숙실

4인

208

기숙실

4인

217

기숙실

4인

218

기숙실

4인

219

기숙실

4인

220

기숙실

4인

221

기숙실

4인

화장실세면실샤워실

214

기숙실

4인

215

기숙실

4인

216

기숙실

4인

204

기숙실

4인

209

기숙실

4인

222

카페

인터넷

<5.99py> <5.99py>

<5.99py> <5.99py> <6.99py>

<5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py>

<5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py><5.99py>

3600 3600 3600

3600 3600

222 223

건축자재별그림범례

 천장재      바닥재

 벽  재      보온재

 배관재     기타물질

 뿜칠재    내화피복재

 지붕재      칸막이

석면비함유

건축자재 인식표

위치 자재

시료번호

석면함유시료

시료번호

위치 자재

석면비함유 시료

*건축물소재지:대전광역시 서구 

배재로 155-40

*석면조사기관:석면안전관리지원

센타 주식회사

*석면분석기관:석면안전관리지원

센타 주식회사

*조사일자:2014-01-13

시료

번호
석면함유시료채취위치

자재

종류

동일물질

구역위치

석면자재

면적(㎡)

석면

종류
석면함유량(%)

위해성 평가 

점수
위험성 등급 관리방안

No.15

No.16

2층 복도 천장

216호실 천장
텍스

석면함유자재 

균질부분 

함유면적 집계표 

참조

529.2 백석면 4
10

9
낮음

석면이 함유된 건축자재로

해체‧철거시 비산되지 않도록 

습윤재 등으로 지속관리 필요

천장 텍스

No.15

⦿

No.14

칸막이 MDF

⦿

⦿

⦿

No.17

바닥
비닐계
타일

천장 텍스

No.16



3. 배재대학교목련관 3층(2021.01.31 위해성평가조사)
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302

기숙실

4인

303

기숙실

4인

310

기숙실

4인

311

기숙실

4인

312

기숙실

4인

313

기숙실

4인

305

기숙실

4인

306

기숙실

4인

307

기숙실

4인

308

기숙실

4인

317

기숙실

4인

318

기숙실

4인

319

기숙실

4인

320

기숙실

4인

321

기숙실

4인

화장실세면실샤워실

314

기숙실

4인

315

기숙실

4인

316

기숙실

4인

304

기숙실

4인

309

기숙실

4인

322

카페

인터넷

3600 3600

<5.99py>

301

기숙실

4인

<5.99py> <5.99py>
<5.99py> <5.99py> <6.99py>

<5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py>

<5.99py><5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py><5.99py>

322 323

건축자재별그림범례

 천장재      바닥재

 벽  재      보온재

 배관재     기타물질

 뿜칠재    내화피복재

 지붕재      칸막이

석면비함유

건축자재 인식표

위치 자재

시료번호

석면함유시료

시료번호

위치 자재

석면비함유 시료

*건축물소재지:대전광역시 서구 

배재로 155-40

*석면조사기관:석면안전관리지원

센타 주식회사

*석면분석기관:석면안전관리지원

센타 주식회사

*조사일자:2014-01-13

시료
번호

석면함유시료채취위치
자재
종류

동일물질
구역위치

석면자재
면적(㎡)

석면
종류

석면함유량(%)
위해성 평가 

점수
위험성 등급 관리방안

No.11

No.12

No.13

3층 복도 천장

313호실 천장

305호실 천장

텍스

석면함유자재 

균질부분 

함유면적 집계표 

참조

529.2 백석면 4

10

9

9

낮음

석면이 함유된 건축자재로

해체‧철거시 비산되지 않도록 

습윤재 등으로 지속관리 필요

천장 텍스

No.13

⦿

No.10

바닥
비닐계
타일

⦿⦿
⦿

천장 텍스

No.12

천장 텍스

No.11



4. 배재대학교목련관 4층(2021.01.31 위해성평가조사)
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402

기숙실

4인
403

기숙실

4인

410

기숙실

4인

411

기숙실

4인

412

기숙실

4인

413

기숙실

4인

405

기숙실

4인
406

기숙실

4인
407

기숙실

4인
408

기숙실

4인

417

기숙실

4인

418

기숙실

4인

419

기숙실

4인

420

기숙실

4인

421

기숙실

4인

화장실세면실샤워실

414

기숙실

4인

415

기숙실

4인

416

기숙실

4인

404

기숙실

4인
409

기숙실

4인

422

카페

인터넷

401

기숙실

<5.99py>

4인

<5.99py> <5.99py>

<5.99py> <5.99py> <6.99py>

<5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py>

<5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py><5.99py> <5.99py> <5.99py> <5.99py>

422 423

건축자재별그림범례

 천장재      바닥재

 벽  재      보온재

 배관재     기타물질

 뿜칠재    내화피복재

 지붕재      칸막이

석면비함유

건축자재 인식표

위치 자재

시료번호

석면함유시료

시료번호

위치 자재

석면비함유 시료

*건축물소재지:대전광역시 서구 

배재로 155-40

*석면조사기관:석면안전관리지원

센타 주식회사

*석면분석기관:석면안전관리지원

센타 주식회사

*조사일자:2014-01-13

시료
번호

석면함유시료채취위치
자재
종류

동일물질
구역위치

석면자재
면적(㎡)

석면
종류

석면함유량(%)
위해성 평가 

점수
위험성 등급 관리방안

No.1

No.2

No.6

414호실 천장

4층 복도 천장

404호실 천장

텍스

석면함유자재 

균질부분 

함유면적 집계표 

참조

529.2 백석면 4

10

10

9

낮음

석면이 함유된 건축자재로

해체‧철거시 비산되지 않도록 

습윤재 등으로 지속관리 필요

천장 텍스

No.1

⦿

No.4

바닥
비닐계
타일

⦿

⦿

No.3

칸막이 MDF

No.5

벽체
석고 
보드

⦿

⦿

천장 텍스

No.6

천장 텍스

No.2

⦿

⦿



5. 배재대학교목련관 옥탑층(2021.01.31 위해성평가조사)
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18000 4200 180003000 3600
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손세탁실

<5.99py>

502
세탁실

<6.99py>

503
휴게실
<22.87py>

18000

46800

건축자재별그림범례

 천장재      바닥재

 벽  재      보온재

 배관재     기타물질

 뿜칠재    내화피복재

 지붕재      칸막이

석면비함유

건축자재 인식표

위치 자재

시료번호

석면함유시료

시료번호

위치 자재

석면비함유 시료

*건축물소재지:대전광역시 서구 

배재로 155-40

*석면조사기관:석면안전관리지원

센타 주식회사

*석면분석기관:석면안전관리지원

센타 주식회사

*조사일자:2014-01-13

시료
번호

석면함유시료채취위치
자재
종류

동일물질
구역위치

석면자재
면적(㎡)

석면
종류

석면함유량(%)
위해성 평가 

점수
위험성 등급 관리방안

No.7 옥탑층 계단실 텍스

석면함유자재 

균질부분 

함유면적 집계표 

참조

16.5 백석면 4 12 중간

석면이 함유된 건축자재로

해체‧철거시 비산되지 않도록 

습윤재 등으로 지속관리 필요

천장 텍스

No.7

⦿

⦿ ⦿

No.9

박닥
비닐계
타일

No.8

천장
석고 
보드
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